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ГАЗОВых ТРУБчАТых НАГРЕВАТЕЛЕй 
ДЛЯ ЛУчИСТОГО ОТОПЛЕНИЯ
В статье рассмотрены новые технические решения газовых трубчатых инфракрасных на-
гревателей с подогревом воздуха, приведены основные уравнения математической модели раз-
работанных устройств, основные результаты их расчетов и экспериментальных исследований.
Ключевые слова: трубчатый нагреватель с распределенной организованной подачей при-




В системах лучистого отопления с использова­
нием инфракрасных газовых нагревателей не весь те­
пловой поток от установки используется на лучистое 
отопление. Весомая часть теплоты передается конвек­
цией от нагревателя окружающему воздуху, который 
поднимется в верхнюю зону помещения и не уча­
ствует в отоплении, тем самым снижая коэффициент 
полезного действия системы лучистого отопления. 
Поэтому, актуальной задачей является разработка 
конструкций трубчатых нагревателей, позволяющих 
эффективно использовать не только лучистый, но 
и конвективный поток от нагревателя, варьировать 
их соотношением для максимально качественного 
использования в каждом конкретном случае. 
2. Постановка проблемы 
Для повышения эффективности лучистых га­
зовых нагревателей путем совершенствования их 
конструкций необходимо разработать математиче­
скую модель расчета гидравлических и тепловых 
режимов новых конструкций трубчатых газовых 
нагревателей, а также выполнить эксперименталь­
ные исследования элементов их конструкций.
3. Основная часть
3.1. Анализ литературных источников по теме 
исследования. Известен инфракрасный трубчатый 
газовый нагреватель [1], широко применяемый при 
децентрализованном теплоснабжении. Для данного 
нагревателя разработана математическая модель 
элементарного участка системы воздушно­лучи­
стого отопления как гидравлического цепи с рас­
пределенными и регулируемыми параметрами [2]. 
Экспериментально доказана достоверность разра­
ботанной математической модели инфракрасного 
трубчатого газового обогревателя как гидравли­
ческого цепи и метода его расчета [3]. Для рас­
чета тепловых и аэродинамических параметров 
нагревателя использовался метод эволюционного 
поиска наиболее предпочтительных решений [4], 
с помощью данного метода выполнена оптимиза­
ция конструктивных параметров инфракрасных 
трубчатых газовых обогревателей [5]. 
3.2. Результаты исследований. В соответствии 
с постановкой проблемы разработаны новые тех­
нические решения по трубчатым газовым нагрева­
телям, направленные на повышение эффективнос­
ти лучистого отопления и конвективного нагрева 
воздуха [6, 7]. 
Техническое решение [6] представлено в виде 
трубчатого нагревателя с распределенной органи­
зованной подачей приточного воздуха, который 
позволяет эффективно использовать конвективную 
составляющую теплового потока от лучистого на­
гревателя для подогрева приточного воздуха, тем 
самым комбинируя в себе функции лучистого ото­
пления и приточной вентиляции с возможностью 
регулирования их соотношения. Одним из эффек­
тивных режимов работы разработанного газового 
трубчатого нагревателя является техническое ре­
шение [7], представленное в виде лучистого нагре­
вателя повышенного лучеиспускания, конструкция 
которого позволяет использовать конвективно на­
гретый от нагревателя воздух на горение, повышая 
интенсивность теплового излучения. 
Разработана математическая модель расчета 
гидравлических и тепловых режимов трубчато­
го нагревателя с распределенной организованной 
подачей приточного воздуха, которая формально 
отличается от модели [2] блоком математического 
моделирования участка подогрева приточного воз­
духа. С учетом этого факта модель следует рас­
сматривать как гидравлическую цепь с распреде­
ленными и регулируемыми параметрами. Получены 
основные уравнения для элементарного участка 
воздушного распределительного канала длиной dz:






( ) ,  (1)
ЭНЕРГЕТИКА И ЭНЕРГОСБЕРЕжЕНИЕ







const ,  (2)
где w0 и w — соответственно начальная и конеч­
ная скорости движения приточного воздуха на 
элементарном участке dz, r и r0 — соответственно 
начальная и конечная плотности приточного воз­
духа на элементарном участке dz, g(z) — количе­
ство приточного воздуха, забираемого на нагрев 
вдоль оси z распределительного воздушного канала, 
Р — давление воздуха. Величина g зависит от на­
чального давления, начальной скорости, размеров 
и конструкции канала для прохода воздуха.
Если для выполнения расчетов конструирова­
ния величину g(x), температуру нагретого воздуха 
и температуру излучающей среды задать извест­
ными величинами на основании результатов фи­
зического эксперимента, то математическая модель 
установки рассчитывается по предложенным урав­
нениям с помощью метода эволюционного поиска 
предпочтительных решений [4]. 
Разработана физическая модель технического 
решения трубчатого нагревателя с распределен­
ной организованной подачей приточного воздуха, 
произведены измерения скоростей и температур 
приточного воздуха, температур поверхности из­
лучателя в различных сечениях нагревателя. Экс­
периментально установлено, что при скорости дви­
жения приточного воздуха равной 0,4 ÷ 0,8 м/с, 
омываемого трубу­излучатель с температурой по­
верхности 164 ÷ 218 °С, нагрев приточного воздуха 
осуществляется на 10—11 °С. Также определены 
зависимости расхода, давления и скорости при­
точного воздуха от конструктивних характеристик 
нагревателя.
Произведен расчет трубчатого газового нагре­
вателя в режиме с повышенным лучеиспуска нием. 
Результаты расчета подтверждают повышение из­
лучательной способности нагревателя за счет ис­
пользования конвективно нагретого воздуха на 
горение. Были определены температуры, которые 
будет иметь воздух, нагретый от трубы­излучателя 
при определенной ее длине. Согласно расчетам, 
температура нагретого воздуха, поступающего на 
горение не превышает 100 °С и при длине из­
лучателя 12 м составляет 81 °С. Тепловой по­
ток излучением от газового нагревателя в режиме 
с повышенным лучеиспусканием при общей длине 
излучателя 12 м составляет свыше 80 %, что на 
10 % выше, чем у известных газових трубчатых 
нагревателей.
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НАГРІВАчІВ ДЛЯ ПРОМЕНЕВОГО ОПАЛЕННЯ 
Д. Е. Осетянська
У статті розглянуті нові технічні рішення газових трубчастих 
інфрачервоних нагрівачів з підігрівом повітря, наведено основні 
рівняння математичної моделі розроблених пристроїв, основні 
результати їх розрахунків та експериментальних досліджень.
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frared heaters heated air, the basic equations of the mathematical 
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